
外

1階

2階

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

気温 35.8 36.0 26.5 27.0 34.5 35.3 30.4 27.6 27.5 29.4 35.1 33.2 32.8 36.5 36.5 28.4 36.5 33.4 35.3

アプローチ 38.0 37.0 24.0 28.0 32.0 40.0 30.0 32.0 31.0 34.0 34.0 37.0 33.0 38.0 40.0 30.0 29.5 36.0 36.0

玄関 30.5 31.0 28.0 28.0 28.0 30.0 28.5 27.5 29.5 30.5 30.5 30.5 30.0 30.5 31.0 28.5 28.0 29.5 30.0

土間 東 32.5 32.0 29.0 29.0 29.0 32.0 29.5 29.0 30.5 32.0 32.0 32.0 31.0 32.0 32.5 30.0 29.5 31.0 31.5

土間 北 32.0 32.0 29.0 28.0 28.5 31.0 28.5 28.0 30.0 30.6 30.6 31.0 30.0 31.0 31.5 29.5 29.0 30.0 31.0

洗面所 32.0 32.0 29.0 28.0 28.0 31.0 28.0 26.0 29.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 31.0 29.0 29.0 29.0 30.0

キッチン 31.5 29.0 29.0 28.0 28.0 30.0 29.0 27.5 29.5 30.5 30.5 30.5 30.0 30.5 31.0 29.5 29.0 30.0 30.5

１階トイレ 32.0 33.0 29.0 29.0 29.0 31.0 29.0 27.0 29.0 30.0 30.0 31.0 31.0 31.0 31.0 30.0 29.0 30.0 31.0

床下 30.0 29.0 26.0 26.0 29.0 27.0 28.0 26.0 26.0 27.0 27.0 30.0 29.0 29.0 29.0 28.0 28.0 28.0 28.0

吹き抜け下 30.0 31.0 28.0 28.0 28.0 31.0 29.0 28.0 29.0 31.0 31.0 30.0 30.0 30.0 31.0 28.0 28.0 30.0 30.0

階段上 31.0 32.0 29.0 28.0 29.0 32.0 29.0 29.0 31.0 31.0 31.0 31.0 30.0 31.0 31.0 30.0 29.0 31.0 31.0

フリースペース南 31.0 32.0 29.0 29.0 29.0 31.0 29.0 29.0 31.0 32.0 32.0 31.0 30.0 31.0 31.0 29.0 28.0 31.0 31.0

フリースペース北 31.0 32.0 29.0 28.0 28.0 31.0 29.0 29.0 30.0 31.0 31.0 31.0 30.0 30.0 31.0 29.0 28.0 30.0 31.0

主寝室 32.5 33.0 29.0 28.0 28.5 32.0 28.0 28.0 29.5 30.5 30.5 31.5 30.5 31.5 31.5 29.5 29.0 30.5 31.5
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エアコン28℃運転 エアコン28℃運転窓開放


